Bodenkonvektor Standard
Einbau situation (vereinfacht dargestellt)

Fertigboden Raumseite

Rohboden

Fenster / Fassadenseite

Rahmen Typ 320 aus Aluminium
Abdeckgitter aus Aluminium Typ 1607-B
Schallddmmung

Heizelement Cu/Al

Wanne aus Zinkorblech

DV ONO O~

Verstellbare Fisse
Befestigungschrauben
Querstromventilator EC40 24 V
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